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Stadt Landshut - Neubau Grundschule Nordwest

STUDIO LEUSCHNER / BÜRO KRUCKER

Grundrisse EG UG
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Format 1350 x 841 mm
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Zugang Untergeschoss /
Notausgang
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2,00 x 2,20
(BxT)

Vertiefung

Vertiefung

Vertiefung

Zugang Untergeschoss /
Notausgang

25 Stg.
16,8/29

3 Stg.
12,5/38

Hau
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an

g 2

21 Stg.
16,8/29

Lichte Raumhöhe = 3,66 m

Lichte Raumhöhe = 3,49 m

3 Stg.
16,7/29,6

Lichte Raumhöhe = 2,99 m
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Lichte
Raumhöhe =
3,30 m

5 Stg.
16,8/29

5 Stg.
16,8/29

Lichte Raumhöhe = 3,66 m

A

A

B

C

C

B

25 Stg.
16,8/29

3 Stg.
6,87/49,3

Lichte
Raumhöhe =
3,30 m

Lichte
Raumhöhe =
3,30 m

Ka
m

in

Lichte
Raumhöhe =
3,995 m

Lichte
Raumhöhe =
3,995 m

Lichte
Raumhöhe =
3,30 m

Hebebühne

1200 m
m x 2

500 m
m

Notausgangstüre

Hauseingangstüre
automatischer Türantrieb
mit Bewegungsmelder,
Feststellanlage

Hauseingangstüre
Freilauftürschließer

Notausgangstüre

Tür RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür RS mit
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster und
Rauchzentrale

Tür T30
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster und
Rauchzentrale

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür
dichtschließendTür T30

Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür RS
Obentürschließer

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30
ObentürschließerTür

dichtschließend

Tür T30
Obentürschließer

Tür
dichtschließend

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30
Obentürschließer

Tür RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür
dichtschließend

Tür T30
Obentürschließer

Tür RS mit
Obentürschließer

Bibliothek
GS U17
53,51 m2

WTG 1
GS U19
89,42 m2

Natur und Technik
GS U18
69,51 m2

WTG 2
GS U21
53,05 m2

Nebenraum Werken
GS U20
25,02 m2

Flur 9
GS
53,73 m2

Flur 8
GS
41,59 m2

Flur 10
GS
72,23 m2

Flur 11
GS
46,59 m2

TH 2
GS
35,45 m2

TH 3
GS
35,40 m2

TH 1
GS
35,44 m2

Aufzug
-
4,40 m2

Hausanschlussraum
GS U25
16,08 m2

Lüftung Aula / Schülerrestaurant
GS U26
107,88 m2

Putzraum 3
GS U07
17,09 m2

Archiv Verwaltung
GS U08
35,18 m2

Aufenthalt Reinig.
GS U06
17,07 m2

UK Reinig.
GS U06.1
4,67 m2

Dienstzimmer Hausmeister
GS U01.1
12,31 m2

Werkstatt Hausmeister
GS U01.2
25,79 m2

BMZ
GS U14
6,06 m2 Si. Bel.

GS U15
6,06 m2

NSHV-Raum + EDV-HVT
GS U16
54,14 m2

WC-Jungen 5
GS U05
24,39 m2

WC-L 4
GS U04
6,24 m2

Pumpensumpf
GS U03
9,74 m2

Lager Non-Food
GS U13
7,15 m2Umkl. KP

GS U12
7,30 m2

WC-Mädchen 5
GS U02
20,67 m2

Nebenraum WTG 2
GS U23
18,53 m2

Waschr. KP
GS U12.1
5,56 m2

Lüftung Küche
GS U11
51,04 m2

WC-L.innen 4
GS U28
5,78 m2

WC-B
GS U22
6,66 m2

Vorr. Hausm.
GS U01
7,17 m2

Stuhllager
GS U09
53,51 m2

Lehrmittel
GS U10
35,10 m2

Heizung / Sanitär
GS U24
52,40 m2

Heizung / Sanitär 2
GS U27
33,75 m2

Notausgang 2 und 3
GS
233,95 m2

Notausgang 1
GS
47,30 m2

Treppe Notausgang 1
GS
4,96 m2

Treppe Notausgang TH 3
GS
4,53 m2

0,00 = 392,92

-0,32 = 392,60

+1,008 = 393,928
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-1,81 = 391,11
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Konfisk
atkü

hler

40 Ablagefächer
+ Garderobe

Konferenzbestuhlung
40 Personen

29 Stg.
16,8/29

21 Stg.
16,8/29

2,00 x 2,20
(BxT)

Oberlichter F90
1,20m x 1,20m

2 Stg.
16/32

2 Stg.
16/32

2 Stg.
16/32

6 Stg.
16,8/29

Kühlaggregat K
ühlze

lle

Sitzbank

Si
tz

ba
nk

29 Stg.
16,8/29

29 Stg.
16,8/29

Haupteingang 2

Vertiefung

Vertiefung

Vertiefung

3 Stg.
6,87/49,3

Zugang Untergeschoss /
Notausgang

9 Stg.
16,4/30,2

A

A

199 Garderobenhaken

38 Wirtschaftsschüler

116 Grundschüler

106 Grundschüler

3 Stg.
12,5/38

11 Stg.
16,2/30,6

Zugang Untergeschoss /
Notausgang

203 Garderobenhaken

203 Garderobenhaken

11 Stg.
16,5/30,0

Projektionsfläche
Beamer an Decke +
einfahrbarer Leinwand

Ra
m

pe
 5

,5
6%

C

C

B

B

Kante Abhangdecke
450 mm

3 Stg.
42,3/10,3

Hebebühne

1200 m
m x 2

500 m
m

25 Stg.
16,8/29

25 Stg.
16,8/29

Ka
m

in

Projektionsfläche
Beamer an Decke +
einfahrbarer Leinwand

Schiebetor 2-flügelig

2x 1250 mm x 1100 m
m

Hauseingangstür
(Nebeneingang
Wirtschaftsschüler)
Obentürschließer,
Feststellanlage

Hauseingangstür
automatischer Türantrieb
mit Bewegungsmelder,
Feststellanlage

Hau
pte

ing
an

g 
1

Hauseingangstür
automatischer Türantrieb
mit Bewegungsmelder,
Feststellanlage

N
oteingangs tür

Noteingangstür

Tür T30RS
Obentürschließer
(keine Feststellanlage)

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Hauseingangstür
(Anlieferung)
Obentürschließer,
Feststellanlage

Tür T30
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster und
Rauchzentrale

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Eingang W
irtschaftsschüler

An
lie

fer
un

g

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster und
Rauchzentrale

Tür T30
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster und
Rauchzentrale

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale

Tür Windfang
automatischer Türantrieb
mit Bewegungsmelder,
Feststellanlage

Tür Windfang
automatischer Türantrieb
mit Bewegungsmelder,
Feststellanlage

Tür T30
Obentürschließer

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Laubengang EG1
GS
194,29 m2

Laubengang EG2
GS
123,43 m2

Konrektor
GS 011
14,68 m2

Lehrerzimmer
GS 019
90,09 m2

Elternsprechz.
GS 012
14,92 m2

Besprechungsr.
GS 013
14,71 m2

Beratungsl.
GS 014
14,68 m2

Schulpsychologe
GS 015
14,88 m2

Schulsozialarbeit
GS 016
14,67 m2

Sekretariat
GS 010
26,30 m2

Schulleitung
GS 009
24,23 m2

UV-Raum
GS 007
9,18 m2Pausenhalle

GS
212,50 m2

Umgang
GS
195,90 m2

Musiksaal
GS 001
80,33 m2

Vorraum
GS
34,12 m2

TH 1
GS
33,02 m2

TH 2
GS
33,06 m2

TH 3
GS
33,03 m2

WC-L 1
GS 008.1
3,28 m2

Flur 1
-
10,62 m2

Archiv / Kopierer
GS 018
12,37 m2

WC-L.innen 1
GS 017
4,18 m2

Aufzug
-
4,40 m2

Eingang
GS
31,70 m2

Garderobe 3
GS 020
63,67 m2

Garderobe 2
GS 006
63,99 m2

Garderobe 1
GS 002
63,99 m2

Anlieferung
GS 004.9
10,07 m2Spülküche

GS 004.2
19,44 m2

Vorbereitungsküche
GS 004.3
19,37 m2

Lager - Food
GS 004.7
9,89 m2

NK 1
GS 004.5
5,45 m2

NK 2
GS 004.6
5,46 m2

Schülerrestaurant 1
003
138,39 m2

Schülerrestaurant 2
004
222,11 m2

WC - KP
GS 005.1
3,41 m2

Schleuse
GS 005
6,54 m2

Büro
GS 004.8
4,89 m2

Flur
GS 004.4
13,68 m2

WC-B1
GS 006.1
5,88 m2

Ausgabe
GS 004.1
22,40 m2

WF1
GS
23,84 m2

Wasserst.
GS 008
2,43 m2

Treppe Verwaltung
GS
3,49 m2

Treppe Notausgang TH 3
GS
4,88 m2

Außentreppe 1
GS
8,58 m2

Außentreppe 2
GS
12,68 m2

Treppe Notausgang 1
GS
4,96 m2
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Grundrisse 1.OG 2.OG

1:100

Format 1350 x 841 mm

VORENTWURF

Grundschule

+4,704

+4,704

+4,704

24 Stg.
16,8/29

Oberlichter F90
1,20m x 1,20m

24 Stg.
16,8/29

29 Stg.
16,8/29

29 Stg.
16,8/29

29 Stg.
16,8/29 24 Stg.

16,8/29

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

Laubengang

2,00 x 2,20
(BxT)

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

A

A

C

C

B

B

Tür mit
Obentürschließer

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Noteingangstür

Noteingangstür

Noteingangstür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür mit
Obentürschließer

Tür mit
Obentürschließer

UV-Raum
GS 124
13,64 m2

Gruppenraum 7
GS 131
37,21 m2

Klassenzimmer 12
GS 132
61,06 m2

Klassenzimmer 1
GS 103
61,05 m2

Gruppenraum 1
GS 104
37,64 m2

Teamraum 3
GS 135
13,98 m2

Gruppenraum 9
GS 134
10,03 m2

Pflege / Therapie 2
GS 133
9,40 m2

Klassenzimmer 11
GS 130
61,25 m2

Förderlehrer 1
GS 108
9,69 m2

Gruppenraum 3
GS 109
10,03 m2

Teamraum 1
GS 110
13,98 m2

Teamraum 2
GS 123
13,98 m2

Pflege / Therapie 1
GS 121
9,69 m2

Gruppenraum 6
GS 122
9,96 m2

Klassenzimmer 2
GS 105
61,24 m2

Klassenzimmer 3
GS 106
61,09 m2

Klassenzimmer 4
GS 107
61,18 m2

Lernzentrum 1
GS 101
107,27 m2

Lernzentrum 2
GS 114
107,26 m2

Lernzentrum 3
GS 126
107,26 m2

Gruppenraum 4
GS 119
37,64 m2

Klassenzimmer 7
GS 118
60,93 m2

Klassenzimmer 8
GS 120
61,06 m2

Klassenzimmer 9
GS 128
61,18 m2

Klassenzimmer 10
GS 129
61,09 m2

WC - Mäd. 2
GS 138
10,73 m2

WC - Jung. 2
GS 136
10,73 m2

TH 1
GS
33,57 m2

TH 2
GS
33,58 m2

TH 3
GS
33,55 m2

Flur 3
GS
12,81 m2Flur 4

GS
12,60 m2

WC - B 2
GS 112
6,35 m2

Klassenzimmer 5
GS 116
61,16 m2

WC - Mäd. 1
GS 113
10,73 m2WC - Ju. 1

GS 111
10,73 m2

Klassenzimmer 6
GS 117
61,13 m2

Flur 2
GS
12,60 m2

WC - L 2
GS 137
4,88 m2

WC-L.innen 2
GS 125.1
5,13 m2

Putzr. 1
GS 125
4,48 m2

Lichthof
GS 122
123,71 m2

Aufzug
-
4,40 m2

Laubengang 1.OG
GS
240,00 m2

Gruppenraum 2
GS 102
11,19 m2

Gruppenraum 5
GS 115
11,19 m2

Gruppenraum 8
GS 127
11,19 m2

+8,904

+8,904

+8,904

Laubengang

24 Stg.
16,8/29

24 Stg.
16,8/29

24 Stg.
16,8/29

Dachauss.1,20m x
1,50m

D
ac

ha
us

s.
1,

20
m

 x
1,

50
m

D
achauss.

1,20m
 x

1,50m

2,00 x 2,20
(BxT)

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

Projektionsfläche
Beamer an Decke +

Leinwand

A

A

C

C

B

B

Tür mit
Obentürschließer

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Noteingangstür

Noteingangstür

Noteingangstür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Fenstertür

Laubengang

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30RS
Freilauftürschließer,
magnetische
Feststellanlage mit
Taster  und
Rauchzentrale,
Panikschloss

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür T30
(Teilnutzungseinheit)
Freilauftürschließer
magnetische
Feststellanlage mit Taster
und Rauchzentrale

Tür mit
Obentürschließer

Tür mit
Obentürschließer

UV-Raum
GS 222
13,64 m2

Gruppenraum 15
GS 229
37,21 m2

Klassenzimmer 20
GS 230
61,06 m2

Klassenzimmer 13
GS 203
61,05 m2

Gruppenraum 10
GS 204
37,64 m2

Teamraum 5
GS 233
13,98 m2

Gruppenraum 17
GS 232
10,03 m2

Pflege / Therapie 4
GS 231
9,40 m2

Klassenzimmer 19
GS 228
61,24 m2

Förderlehrer 2
GS 208
9,69 m2

Gruppenraum 12
GS 209
10,03 m2

Teamraum 4
GS 210
13,98 m2

Pflege / Therapie 3
GS 220
9,62 m2

Gruppenraum 14
GS 221
24,27 m2

Klassenzimmer 14
GS 205
61,25 m2

Klassenzimmer 15
GS 206
61,09 m2

Klassenzimmer 16
GS 207
61,18 m2

Ganztagsnest 1C
GS 215
61,19 m2

Ganztagsnest 2C
GS 216
61,13 m2

Lernzentrum 4
GS 201
107,26 m2

Lernzentrum 5
GS 214
119,84 m2

Lernzentrum 6
GS 224
107,26 m2

Gruppenraum 13
GS 218
37,64 m2

Ganztagsnest 3C
GS 217
60,93 m2

Ganztagsnest 4C
GS 219
61,06 m2

Klassenzimmer 17
GS 226
61,18 m2

Klassenzimmer 18
GS 227
61,09 m2

WC - Mäd. 4
GS 236
10,73 m2

WC - Jung. 4
GS 234
10,73 m2

WC - Mäd. 4
GS 213
10,73 m2WC - Ju. 3

GS 211
10,73 m2

Flur 5
GS
12,60 m2

TH 2
GS
33,48 m2

Flur 6
GS
12,81 m2Flur 7

GS
12,60 m2

WC - B 3
GS 212
6,35 m2

WC - L 3
GS 235
4,88 m2

WC-L.innen 3
GS 223.1
5,13 m2

Putzr. 2
GS 223
4,48 m2

TH 1
GS
33,48 m2

TH 3
GS
33,50 m2

Aufzug
-
4,40 m2

Laubengang 2.OG
GS
240,00 m2

Gruppenraum 11
GS 202
11,19 m2

Gruppenraum 16
GS 225
11,19 m2
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Schnitte, Fassadenschnitt und Ansicht

1:100, 1:50

Format 1350 x 841 mm

VORENTWURF

Grundschule

-5,025

-4,425

4,165

4,595

8,625

12,63

-1,28

-0
,3

2

3,545

5,065

0,00 = 392,92

3,545

4,705

7,745

8,735

11,78

13,41

15,51

-4,475

-3,53

0,47

1,01

4,165

4,705

7,745

8,735

11,78

13,11

-4,355

-3,755

0,47

0,90

4,165

4,595

8,195

8,625

12,23

12,63

-1,07

13,11

-1,94
-2,185

-1,81

0,73

1,01

4,425

4,705

8,455

8,735

12,49

12,77

13,41

-1,16

-0,56

0,64

-2,355

13,41

-4,475

-3,53

-4,20

-4,355

-3,755

GS 205 - Klassenzimmer 14

GS 105 - Klassenzimmer 2

GS 003 - Kinderrestaurant 1

GS U01.1 -
Dienstzimmer
Hausmeister

GS - Aula GS - Umgang
GS - Umgang

GS Flur 8
GS Flur 11

GS 201 - Lernzentrum 4
GS 201 - Lernzentrum 6

GS 201 - Lernzentrum 3

GS 228 - Klassenzimmer 19

GS 130 - Klassenzimmer 11

GS 017 -
Lehrerzimmer

GS U20 - WTG 21

GS U27 -
Heizung / Sanitär 2

GS U04 -
WC-L4

DG: Lüftungstechnik
3x Lüftungsanlage
je 110 qm und 4.5 t Gewicht
1x Lüftungsanlage
70 qm und 3.0 t Gewicht

Oberlicht F90
1,20 x 1,20

Oberlicht F90
1,20 x 1,20

Dachaufbau  1520 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht     30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%     210 - 370 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    620 mm

GS U01 -
Vorr. Hausm.

Bodenaufbau  1160 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    620 mm

Bodenaufbau    990 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    450 mm

Bodenaufbau    545 mm
Bodenbelag Betonwerkstein      25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     415 mm

Bodenaufbau    540 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Deckenabsorber      95 mm

Bodenaufbau    540 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Deckenabsorber      50 mm

Dachaufbau            1150 - 1330 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht        30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%           170 - 350 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    450mm

Bodenaufbau    990 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    450 mm

Bodenaufbau    960 mm
Bodenbelag Betonwerkstein      25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038     140 mm
STB-Flachdecke     600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040     120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32

Bodenaufbau       945 mm
Bodenbelag       0 - 12 mm
Zementestrich / Heizestrich  73 - 85 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038        140 mm
STB-Flachdecke        600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040       120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32
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GS 204 - Gruppenraum 10

GS 104 - Gruppenraum 1

GS 002 - Garderobe 1

GS U26 - Lüftung Aula / Schülerr.

GS
Flur 8

DG: Lüftungstechnik
3x Lüftungsanlage
je 110 qm und 4.5 t Gewicht
1x Lüftungsanlage
70 qm und 3.0 t Gewicht

GS 216 - Ganztagsnest 2C

GS 117 - Klassenzimmer 6

GS 004 - Schülerrestaurant 2GS - Umgang

GS 121 -
Pflege / Therapie 1

GS 214 -
Lernzentrum 5

GS 114 -
Lernzentrum 2

GS 220 -
Pflege / Therapie 3

Dachaufbau            1150 - 1330 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht        30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%           170 - 350 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    450mm

Bodenaufbau  1260 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    720 mm

Bodenaufbau    990 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    450 mm

Dachaufbau  1520 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht     30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%     210 - 370 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    620 mm

GS 208 -
Förderlehrer 2

GS 108 -
Förderlehrer 1

GS - Umgang
GS - Aula

GS 201 - Lernzentrum 4

GS 101 - Lernzentrum 1

GS Flur 9

GS U11 -
Lüftung
Küche

GS U02 -
WC Mädchen 5

GS U15 - Si. Bel.

Bodenaufbau    540 mm
Bodenbelag Betonwerkstein     25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     410 mm

Bodenaufbau    540 mm
Bodenbelag Naturstein       25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     410 mm

Bodenaufbau    960 mm
Bodenbelag Naturstein       25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038     140 mm
STB-Flachdecke     600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040     120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32

Bodenaufbau       945 mm
Bodenbelag       0 - 12 mm
Zementestrich / Heizestrich  73 - 85 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038        140 mm
STB-Flachdecke        600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040       120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32
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GS 205 - Klassenzimmer 14

GS 105 - Klassenzimmer 2

GS U26 -
Lüftung Aula /
Schülerrestaurant

Dachaufbau            1150 - 1330 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht        30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%           170 - 350 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    450mm

Bodenaufbau  1260 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    720 mm

Bodenaufbau    990 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    450 mm

DG: Lüftungstechnik
3x Lüftungsanlage
je 110 qm und 4.5 t Gewicht
1x Lüftungsanlage
70 qm und 3.0 t Gewicht

GS U17 -
Bibliothek

GS Flur 10

GS U16 -
NSHV-Raum +
EDV-HVT

GS 214 -
Lernzentrum 5

GS 114 -
Lernzentrum 2

GS 217 - Ganztagsnest 3C

GS 118 - Klassenzimmer 7

GS - Aula
GS - UmgangGS - UmgangGS - Windfang GS 004.9 -

AnlieferungGS 005 -
Schleuse

GS 006.1 -
WC-B1

GS Flur 11 GS U02 -
WC-Mäd. 5

GS 135 -
Teamraum 3

GS 233 -
Teamraum 5

GS Flur 4

GS Flur 7

GS 136 -
WC-Jungen 2

GS 234 -
WC-Jungen 4

Dachaufbau  1520 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht     30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%     210 - 370 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    620 mm

Bodenaufbau       945 mm
Bodenbelag       0 - 12 mm
Zementestrich / Heizestrich  73 - 85 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038        140 mm
STB-Flachdecke        600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040       120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32

Bodenaufbau    960 mm
Bodenbelag Naturstein       25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038     140 mm
STB-Flachdecke     600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040     120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32
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Bodenaufbau    590 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Deckenabsorber      50 mm

Bodenaufbau    990 mm
Bodenbelag          4 mm
Zementestrich / Heizestrich      76 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     430 mm
Abgeh. Decke    450 mm

Bodenaufbau    640 mm
Bodenbelag Betonwerkstein      25 mm
Zementestrich / Heizestrich      75 mm
TSD EPS         30 mm
STB-Flachdecke     415 mm
Deckenabsorber      95 mm

Dachaufbau            1150 - 1330 mm
Extensive Dachbegrünung   
Substrat          100 mm
Drän- und Schutzschicht        30 mm
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%           170 - 350 mm
Polymerbitumen
STB-Flachdecke     400 mm
Abgeh. Decke    450mm

Bodenaufbau       945 mm
Bodenbelag       0 - 12 mm
Zementestrich / Heizestrich  73 - 85 mm
Trennlage
WD / TSD EPS 038        140 mm
STB-Flachdecke        600 mm
Trennlage
Polymerbitumen 2- bis 3-lagig
WD XPS 040       120 mm
Sauberkeitsschicht  
Trennlage
Grobkies 16/32

Kelleraußenwand       450 mm
Stahlbetonwand, Ortbeton      290 mm
Abdichtung nach DIN 18533
WD XPS 038 (Perimeterdämmung)      160 mm
Drän- und Schutzschicht

Fensterfassade
Holzfenster Fi, lackiert, 140 mm

3-Scheiben-Isolierverglasung im Süd-Osten,
Süden und Süd-Westen als
Sonnenschutzverglasung (g = 37%, Lt = 69%,
U = 0,70 W / m2K)

3-Scheiben-Isolierverglasung im Nord-Westen,
Norden und Nord-Osten als Regelverlgasung
(g = 50%, Lt = 74%, U = 0,70 W / m2K)

Rahmenverbreiterung Fi, lackiert 140 mm, als
gedämmtes Panel, U = 0,40 W/m2K

Fenstermarkise
(Senkrechtmarkise)
stoffbespannt und
seilgeführt

Fenstermarkise
(Senkrechtmarkise)
stoffbespannt und
seilgeführt

Fenstermarkise
(Senkrechtmarkise)
stoffbespannt und
seilgeführt

Fensterfassade
Holzfenster Fi, lackiert, 140 mm

3-Scheiben-Isolierverglasung im Süd-Osten,
Süden und Süd-Westen als
Sonnenschutzverglasung (g = 37%, Lt = 69%,
U = 0,70 W / m2K)

3-Scheiben-Isolierverglasung im Nord-Westen,
Norden und Nord-Osten als Regelverlgasung
(g = 50%, Lt = 74%, U = 0,70 W / m2K)

Rahmenverbreiterung Fi, lackiert 140 mm, als
gedämmtes Panel, U = 0,40 W/m2K

Fensterfassade
Holzfenster Fi, lackiert, 140 mm

3-Scheiben-Isolierverglasung im Süd-Osten,
Süden und Süd-Westen als
Sonnenschutzverglasung (g = 37%, Lt = 69%,
U = 0,70 W / m2K)

3-Scheiben-Isolierverglasung im Nord-Westen,
Norden und Nord-Osten als Regelverlgasung
(g = 50%, Lt = 74%, U = 0,70 W / m2K)

Rahmenverbreiterung Fi, lackiert 140 mm, als
gedämmtes Panel, U = 0,40 W/m2K

Fensterfassade
Holzfenster Fi, lackiert, 140 mm

3-Scheiben-Isolierverglasung im Süd-Osten,
Süden und Süd-Westen als
Sonnenschutzverglasung (g = 37%, Lt = 69%,
U = 0,70 W / m2K)

3-Scheiben-Isolierverglasung im Nord-Westen,
Norden und Nord-Osten als Regelverlgasung
(g = 50%, Lt = 74%, U = 0,70 W / m2K)
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Schnitt A-A 1:100 Schnitt B-B 1:100
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Fassadenschnitt 1:50
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